
ПроектируемоеСущ. положение Реконструкция
Псебайское СП

ЦРБ

ДОУ № 10

Администрация

Котельная 
взрослой 

поликлиники

Котельная 
детской 

поликлиники

СОШ № 5

ДОУ № 11

СОШ № 20

п. Перевалка

п. Никитино

К от ельная ЦРБ

L =  65,3  м
Qо= 0, 0461Гкал/час

Т1 Ду =  76  мм

Дом № 51
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления проектируемой котельной № 1  
п.г.т. Псебай

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

10п

Схема сетей отопления 
проектируемой котельной № 1

Перечень объектов отмеченных в схеме:

23 -  Детский сад на 140 мест

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

К от ельная № 1

23

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L =  30  м

надземная / подземная
Qо= 0,1087 Гкал/час
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления проектируемой котельной № 2  
п.г.т. Псебай

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

11п

Схема сетей отопления 
проектируемой котельной № 2

Перечень объектов отмеченных в схеме:

23 -  Детский сад на 140 мест

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

К от ельная № 2

23

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L =  30  м

надземная / подземная
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления проектируемой котельной № 3  
п.г.т. Псебай

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

12п

Схема сетей отопления 
проектируемой котельной № 3

Перечень объектов отмеченных в схеме:

23 -  Детский сад на 160 мест

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

К от ельная № 3

23

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L =  30  м

надземная / подземная
Qо= 0,1242 Гкал/час

И
н

в
. №

 п
од

л.
П

о
д

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №

Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления проектируемой котельной № 4  
п.г.т. Псебай

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

13п

Схема сетей отопления 
проектируемой котельной № 4

Перечень объектов отмеченных в схеме:

18 -  Прачечные на 1818 кг/смену; химчистка 
на 173 кг/смену; банно-оздоровительный 

комплекс на 36 мест

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

К от ельная № 4

18

Т1 Ду =  133    мм
Т2 Ду =  133    мм
L =  60  м

надземная / подземная
Qо= 0, 8913 Гкал/час

Дом № 50 Дом № 54

Дом № 48

Дом № 56 Дом № 58

Дом № 
45

Дом № 
43

Дом № 
41

К онтора

Инфекционное 
отделение

Терапевтическое 
отделениеХирургическое отделение

Т ерап.
о тдел.
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Схема сетей отопления существующей котельной ЦРБ  
п.г.т. Псебай ул. Гагарина, 34.

Фо рмат А3

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата
С тадия Лист Л истов

1

Схема сетей отопления 
существующей котельной ЦРБ

2012

11.12г.

11.12г.

11.12г.

Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

К от ел ь ная ДОУ № 10

Жил. 
дом

ДОУ № 10

Советская 70

Школа № 4

Школа 
искусств

А д м инис трация 
п ос . П с ебай

Школа искусств Д.Д.Т.

СОШ № 5

Столовая
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления существующей котельной ДОУ № 10  
п.г.т. Псебай ул. Советская, 60.

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

2

Схема сетей отопления 
существующей котельной 

ДОУ № 10 

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  22  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0961 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  68  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0961 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  60  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0961 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  63  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0686 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L =  30  м

Т1 Ду =   32     мм
Т2 Ду =   32     мм
L =  16  м
Qо= 0, 0045 Гкал/час

надземная / подземная

надземная / подземная

Qо= 0, 0045 Гкал/час

К от ельная 
ад м инистрации
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Фо рмат А3

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата
С тадия Лист Л истов

3

Схема сетей отопления 
существующей котельной 

администрации

2012

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  63  м
Qо= 0, 0452 Гкал/час

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  44  м
Qо= 0, 0791 Гкал/час

Т1 Ду =   50     мм
Т2 Ду =   50     мм
L =  1,5  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0059 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  33  м
Qо= 0, 0452 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  63  м
Qо= 0, 0452 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  63  м
Qо= 0, 0452 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  63  м
Qо= 0, 0452 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  63  м
Qо= 0, 0452 Гкал/час
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления существующей котельной СОШ № 5  
п.г.т. Псебай ул. Маяковского, 7.

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

4

Схема сетей отопления 
существующей котельной 

СОШ № 5

11.12г.

11.12г.

11.12г.

Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L  =  11  м
Qо= 0, 0086 Гкал/час

СОШ № 5

К от ел ь ная ДОУ № 10

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L  =  11  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0543 Гкал/час

Т1 Ду =   76     мм
Т2 Ду =   76     мм
L =  5,7  м

надземная / подземная

Qо= 0, 0487 Гкал/час
надземная / подземная

надземная / подземная

Т1 Ду =   76     мм
Т2 Ду =   76     мм
L =  57,8  м
Qо= 0, 0304 Гкал/час

надземная / подземная

L =  27  м
Qо= 0,0179 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

L =  24  м
Qо= 0,0470 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

Т2 Ду =  76  мм

L =  14,8  м

надземная / подземная

L =  21,8  м
Qо= 0,0516 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

L =  37,6  м

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

надземная / подземная

надземная / подземная

надземная / подземная

надземная / подземная

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  10  м

надземная / подземная

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  36  м

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  104,7  м

надземная / подземная

L  =  11,5  м
Qо= 0,0229 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

надземная / подземная

L =  9  м
Qо= 0,0476 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

надземная / подземная

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  21,5  м

надземная / подземная

L =  43,5  м
Qо= 0,0040 Гкал/час

надземная / подземная

Qо= 0,0675 Гкал/час

Qо= 0,1380 Гкал/час

Qо= 0,2320 Гкал/час

Qо= 0,1110 Гкал/час

L =  22  м
Qо= 0,0635 Гкал/час

надземная / подземная

Т1 Ду =   76     мм
Т2 Ду =   76     мм

L =  60  м

надземная / подземная

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм

надземная / подземная

L =  57  м

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

надземная / подземная

L =  20  м
Qо= 0,0119 Гкал/час

Т1 Ду =   48     мм
Т2 Ду =   48     мм

надземная / подземная

L =  22  м

надземная / подземная
Qо= 0,0478 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

L =  54   м

надземная / подземная
Qо= 0,0732 Гкал/час

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  9,5  м

надземная / подземная

L =  106  м

надземная / подземная
Qо= 0,0058 Гкал/час

L =  15  м

надземная / подземная

L =  2,8  м

надземная / подземная

L =  12  м

надземная / подземная

L =  27,5  м

надземная / подземная
Qо= 0,0466 Гкал/час L =  24,5  м

надземная / подземная
Qо= 0,0208 Гкал/час

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  16,3  м

надземная / подземная

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  94,3  м

надземная / подземная
Qо= 0,1110 Гкал/час

надземная / подземная

Qо= 0,0058 Гкал/час

Qо= 0,0208 Гкал/час

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

Qо= 0,0732 Гкал/час

Qо= 0,0478 Гкал/час

Qо= 0,1110 Гкал/час

Qо= 0,1110 Гкал/час

Qо= 0,0119 Гкал/час

Qо= 0,0635 Гкал/час

надземная / подземная

надземная / подземная

надземная / подземная

надземная / подземная
надземная / подземная

надземная / подземная

Схема сетей отопления существующей котельной администрации  
п.г.т. Псебай ул. Советская, 52.
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления существующей котельной  ДОУ № 11  
п.г.т. Псебай ул. Комсомольская, 26.

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

7

Схема сетей отопления 
существующей котельной 

ДОУ № 11 

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

ДОУ № 11

К от ел ь ная ДОУ № 11

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм
L =  45  м
Qо= 0, 0670 Гкал/час

надземная / подземная

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  14  м
Qо= 0, 0047 Гкал/час

надземная / подземная
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления проектируемой котельной № 5  
п. Перевалка

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

14п

Схема сетей отопления 
проектируемой котельной № 5

Перечень объектов отмеченных в схеме:

? -  Детский сад на 45 мест

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

К от ельная № 5

?

Т1 Ду =  32     мм
Т2 Ду =  32     мм
L =  30  м

надземная / подземная
Qо= 0,      Гкал/час
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов

2012

Схема сетей отопления проектируемой котельной № 6  
п. Никитино

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

15п

Схема сетей отопления 
проектируемой котельной № 6

Перечень объектов отмеченных в схеме:

? -  Детский сад на 35 мест; 
СОШ на 30 мест

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

К от ельная № 6

?

Т1 Ду =  133    мм
Т2 Ду =  133    мм
L =  60  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0520 Гкал/час

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

Qо= 0,0208 Гкал/час

Т1 Ду =   42,3  мм
Т2 Ду =   42,3  мм

Т1 Ду =   42,3  мм
Т2 Ду =   42,3  мм

Т1 Ду =   42,3  мм
Т2 Ду =   42,3  мм

Qо= 0,1087 Гкал/час
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Фо рмат А2
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Фо рмат А2

9 7
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Школа искусств
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1820

9 7
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Пож.

СОШ № 20

24 24

16

14 12 10 8
6

2

1820

С тадия Лист Л истов

2012

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

Схема сетей отопления 
существующей котельной

 СОШ № 20 

11.12г.

11.12г.

11.12г.

Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И. С тадия Лист Л истов

2012

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

11.12г.

11.12г.

11.12г.

Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.

Схема сетей отопления существующей котельной СОШ № 20  
п.г.т. Псебай - 1.

К от ел ь ная СОШ № 20
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Фо рмат А4

С тадия Лист Л истов
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Схема сетей отопления существующей котельной  взрослой поликлиники  
п.г.т. Псебай.

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

8

Схема сетей отопления 
существующей котельной 

взрослой поликлиники 
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11.12г.
11.12г.

Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.
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Схема сетей отопления существующей котельной  детской поликлиники  
п.г.т. Псебай.

Изм. Кол.уч. Лист № док. П одпись Д ата

9

Схема сетей отопления 
существующей котельной 

детской поликлиники 

11.12г.

11.12г.

11.12г.
Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
11.12г.ГИП Осадчая Н. И.
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Программа комплексного развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Псебайское городское поселение 

Мостовский район

Муниципальный контракт № 18-1 от 22 ноября 2011 года

ООО "П р о е ктный институт 
те р р иториального 

п л а нирования"

Программа комплексного развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Псебайское городское поселение 

Мостовский район

Муниципальный контракт № 18-1 от 22 ноября 2011 года

ООО "П р о е ктный институт 
те р р иториального 

п л а нирования"
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Муниципальный контракт № 18-1 от 22 ноября 2011 года
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п л а нирования"
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Мостовский район
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те р р иториального 
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п л а нирования"

Программа комплексного развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Псебайское городское поселение 

Мостовский район

Муниципальный контракт № 18-1 от 22 ноября 2011 года

ООО "П р о е ктный институт 
те р р иториального 

п л а нирования"
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Схема сетей ГВС 
существующей котельной

 СОШ № 20 

Схема сетей ГВС существующей котельной СОШ № 20  
п.г.т. Псебай - 1.

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L =  31  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0468 Гкал/час

Т1 Ду =   76     мм
Т2 Ду =   76     мм
L =  36  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0468 Гкал/час

Т1 Ду =  159    мм
Т2 Ду =  159    мм
L =  66  м
Qо= 0, 0926 Гкал/час

надземная / подземная

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм
L =  8  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0458 Гкал/час

Т1 Ду =  159    мм
Т2 Ду =  159    мм
L =  24  м
Qо= 0, 2325 Гкал/час

надземная / подземная

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L  =  11  м

надземная / подземная
Qо= 0, 0237 Гкал/час

L =  35  м
Qо= 0, 0115 Гкал/час

надземная / подземная

L =  15  м
Qо= 0, 0461 Гкал/час

надземная / подземная

Т1 Ду =  100    мм
Т2 Ду =  100    мм
L =  95  м
Qо= 0, 2088 Гкал/час

надземная / подземная

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

Т1 Ду =   32     мм
Т2 Ду =   32     мм

Т1 Ду =  100    мм
Т2 Ду =  100    мм
L =  95  м
Qо= 0, 1512 Гкал/час

надземная / подземная

L =  14  м
Qо= 0, 0404 Гкал/час
надземная / подземная

L =  10  м
Qо= 0, 0277 Гкал/час

надземная / подземная

L =  19  м
Qо= 0, 0127 Гкал/час

надземная / подземная

L =  40  м
Qо= 0, 0404 Гкал/час

надземная / подземная

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм

Т1 Ду =   76     мм
Т2 Ду =   76     мм

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  70  м

надземная / подземная

L =  43  м

надземная / подземная

Qо= 0, 2088 Гкал/час

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм

Qо= 0, 2088 Гкал/часнадземная / подземная

надземная / подземная
надземная / подземная

надземная / подземная

L =  12  м
Qо= 0, 4104 Гкал/час

надземная / подземная

надземная / подземная

надземная / подземная

надземная / подземная

Т1 Ду =  108    мм
Т2 Ду =  108    мм
L =  23  мL =  8  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

L =  8  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Qо= 0, 0212 Гкал/час

Qо= 0, 0368 Гкал/час

Т1 Ду =   89     мм
Т2 Ду =   89     мм
L =  20  м

Т1 Ду =   76     мм
Т2 Ду =   76     мм
L =  12  м

Т1 Ду =   57     мм
Т2 Ду =   57     мм
L =  18  м

L =  5  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Qо= 0, 0273 Гкал/час
Qо= 0, 0273 Гкал/час

Qо= 0, 0485 Гкал/час

Qо= 0, 0853 Гкал/час

Qо= 0,0      Гкал/час

надземная / подземная

L =  140  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Qо= 0, 0153 Гкал/час

надземная / подземная

L =  15  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Qо= 0, 0115 Гкал/час

Т1 Ду =  159    мм
Т2 Ду =  159    мм

надземная / подземная

L =  47  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Qо= 0, 0541 Гкал/час

надземная / подземная

L =  30  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Qо= 0,088 Гкал/час

надземная / подземная

надземная / подземная

надземная / подземная

L =  60  м

Т1 Ду =   40     мм
Т2 Ду =   40     мм

Qо= 0, 0157 Гкал/час

L =  53  м

Т1 Ду =  159    мм
Т2 Ду =  159    мм

L =  42,5  м

Т1 Ду =  159    мм
Т2 Ду =  159    мм


